i

‘ R301 35 ‘
3 1x002

LT

YDY 3x6 mm2
WMROK

UWAGI:

1. ROZDZIELNICE, "ROK” ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O OBUDOWE TYPU MARINA IP 65
2. ROZDZIELNICE "ROK” ZABUDOWAC NA SLUPIE W POMNIESZCZENIU STANOWISKA OStUGOWO NAPRAWCZEGO

Pi = 1,3kW
Pszcz = 1,3kW
lobl. = 6,1A
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Nr projektu:

71—157 SZCZECIN ul.PIRAMOWICZA 17 417/SPPK/2013
Imie i nazwisko Nr uprawniefi | Specjalnosé Podpis [Data:
Projektant: mgr inz. Marek Mielczarek [7AP/0146/POOE /07 |elektryczna b/o 12.2013
Projektant: tech. Krzysztof Sperski Faza:
Sprawdzajacy: |mgr inz. Ireneusz Obtoza [ZAP/0163/POOE/06 |elektryczna b/o PB
Inwestor: | SZCZECNSKO-POLCKIE PRIEDSIEBIORSTHO KOMUNIKACYINE Spzoo. [Pk

Adres obiektu:

POLICE,UL.FABRYCZNA 21

r dz.
2123/2 obreb

Tytut projektu:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU MYINI Z CZESCIA WARSZTATOWA,LAKIERNIA | POMIESZCZENIAMI

SOCJALNYMI ORAZ ROZBIORKA KONDYGNACJI W CZESCI SOCJALNE.

Skala:

Tytut rysunku:

ROZDZIELNICA OSWIETLENIOWA KANALOW "ROK" — SCHEMAT

Rewizja: |Nr rysunku:
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